Sprava o revizii a kontrole elektrického spotrebica

v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsSich predpisov, STN 33 1630:2025

Evidencéné gislo: 02130-2025

Prevadzkovatel Interlogic Applications, s. r. o.
Stre€nianska 10
851 05 Bratislava

Objekt: Interlogic Applications, s.r. o.
Znievska 7
851 05 Bratislava

Dodavatel’ Digital Interlogic, s. r. o.
Streénianska 10
851 05 Bratislava

Pouzité meracie DeltaGT - MI 3309 BT, v.¢€. 24190015, vyrobca METREL
pristroje: (datum kalibracie 6.2025)
LEHOTY:

Revizia el. spotrebiCov bola vykonana dia : 11.5.2025

Skupina elektrickych spotrebicov: Skupina C

Termin nasledujucej revizie: 11.5.2026

Termin nasledujucej kontroly: 11.11.2025

Skupina naradia a predlzovaciek: Skupina C

Termin nasledujucej revizie: 11.11.25

Prevadzkovatel : 1

Revizny technik : 1

Pocet vyhotoveni : 2

Pocet priloh: 1

Vypracoval: /

Ing. Roman Vanhara, StreCnianska 10, 851 05 Bratislava _

Cislo opravnenia: 1676/4/2008-EZ-S,0(0OU,M)-E2-A //M":/
podpis technika

Vykonal:

Ing. Roman Varhara, Stre€nianska 10, 851 05 Bratislava
C. osvedgenia: 1107/4/2008-EZ-E-E2-A, O.A.P. 4.4.2023

Prevzal:

podpis uzivatela
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Sprava o revizii a kontrole elektrického spotrebica Interlogic Applications, s. r. 0.,
v zmysle STN 33 1630. Znievska 7, 851 05 Bratislava

Revizie a kontroly elektrickych spotrebicov a predizovacich privodov
pocas ich pouzivania podl'a STN 33 1630:2025

Norma plati najma pre:

e elektrické spotrebice pre domacnost’ a podobné Gcely,

* elektrické spotrebice (vratane elektrického ru¢ného naradia) pouzivané v priemysle a pri remeselnej Cinnosti
» elektrické spotrebice pouzivané v priestoroch a objektoch verejnych sluzieb

* elektrické spotrebice pouzivané pri administrativnej ¢innosti

» elektrické svietidla s vynimkou tych, ktoré su stucastou pevnych elektrickych instalacii

» elektrické zariadenia informacnej techniky

» elektrické zariadenia spotrebnej elektroniky

» pohyblivé a predlzovacie privody

» elektrické a elektronické laboratdrne pristroje

* napajacie zdroje el. spotrebicov podla tejto normy napajané inym napatim, ako je bezné napétie vratane nabijacich zariadeni akumulatorov
» ostatné elektrické spotrebice podobného charakteru

Tato norma sa nevzt'ahuje na:

» elektrické zariadenia, ktoré su sucastou pevnych elektrickych instalacii, pre ktoré plati sibor STN 33 2000

» zdroje neprerusovaného napajania (UPS)

« fotovoltické striedace a vykonové menice, napr. menice AC/DC

* nabijacie stanice pre elektromobilitu

» stacionarne napajacie zdroje (generatory)

» programovatel'né logické automaty (PLC)

* vykonové pohony

» elektrické zariadenia a pristroje urcené pre priestory s nebezpecenstvom vybuchu alebo pre banské pouzitie
* Snurové vedenia podl'a STN 33 2000-7-740 urené na docasny rozvod elektrickej energie na prechodnych pracoviskach
* strojové zariadenia skusané podla STN EN 60204-1

» zdravotnicke elektrické pristroje skiSané podla STN EN 62353

Rozdelenie elektrickych spotrebicov podl'a pouzivania
Norma rozdel'uje elektrické spotrebice a predlzovacie privody podla skupiny pouzivania do piatich zakladnych skupin (A az E), ktoré zohl'adriuju
miesto a spdsob ich pouzivania. Ciel'om tohto rozdelenia je urcit’ primerané lehoty opakovanych revizii na zaklade rizikovosti prostredia:

e Skupina A - zariadenia, ktoré su poskytované formou prenajmu d’alSiemu prevadzkovatel'ovi alebo pouzivatel'ovi
vyzaduju reviziu vzdy pred prenajmom.
e Skupina B - zariadenia pouzivané vo vonkajSom prostredi

(napr. stavby, pol'nohospodarstvo, remeselné prace) alebo vo vnutornom prostredi s vplyvom vody (AD3 a vysSim);
patria medzi najrizikovejSie a vyzaduju najcastejsie revizie.

e Skupina C - zariadenia pouzivané vo vnutornych priemyselnych, remeselnych a obchodnych priestoroch

(napr. dielne, sklady, kuchynky).
e Skupina D - zariadenia pouzivané vo vnutornych verejne pristupnych priestoroch,

ako su skoly, hotely, zdravotnicke zariadenia (okrem pristrojov podla STN EN 62353), penzidny, domovy socialnych sluzieb.
e Skupina E - zariadenia pouzivané pri administrativnej a kancelarskej cinnosti,

kde su podmienky stabilné a rizika minimalne.

Lehoty revizii elektrickych zariadeni:

Kategéria podla spésobu pouzivania
Ostatné elektrické
Skupina podla Elektrické ru¢né Predlto:?:‘;eeﬁ gvody ol eb?ap‘):;zggzaci 8
oblasti pouzivania | naradie a spotrebige —Yﬁ pri
drzané v ruke mecnanicxemu prlvody .
namahaniu bez mechanického
namahania
A Vzdy pred prenajatim a pri dlhodobom prenajme v lehotach podla
prisluSnej skupiny podfa pouzivania (B, C, D, E)
B 1 X za 6 mesiacov 1 X za 6 mesiacov 1 X za 6 mesiacov

C 1 X za 6 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 X za 12 mesiacov

D 1 X za 6 mesiacov 1 X za 6 mesiacov 1 X za 12 mesiacov

E 1 X za 12 mesiacov 1 x za 12 mesiacov 1 X za 24 mesiacov

Prevédzkovatel' ma moznost’ stanovit’ kratSie lehoty vykonavania revizii (napr. v pripadevelmi Castého pouzivania alebo zvySeného rizika)
Uvedené lehoty revizii st stanovené pre spotrebice triedy ochrany I, II aj III.

Osobitné postavenie predlZzovacieho privodu

V norme ma predIzovaci privod osobitné postavenie, ked’Ze sa nan nevzt'ahuju rovnaké pravidla ako na pohyblivy privod.

Predlzovaci privod je definovany ako samostatné zariadenie vybavené na jednom konci vidlicou a nadruhom konci zasuvkou, uréené

na prediZenie pripojenia spotrebi¢a k napajaciemu zdroju. Norma s nim pocita ako s technickym zariadenim, ktoré podlieha vlastnym pravidlam.
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Interlogic Applications, s. r. 0.,
Znievska 7, 851 05 Bratislava

Karty spotrebicov
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QR 337267

VRTACKA
FEIN

SCU 7-9
0151D142A6

Sprava o revizii a kontrole elektrického spotrebica drzaného v ruke v zmysle STN 33 1630:2025

UDRZBA 1SO: >500MQ Skupina C Zéver: Zariadenie je spdsobilé bezpecnej prevadzky

230V, 400W If: 0,000mA Datum revizie: 11.05.25 Revizia: Vyhovuje

Trieda ochrany Il Buddca revizia: 11.11.25 Kontrola: Vyhovuje

Fixny privod 2m, CU 0.5mm? Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara ©
Podpis: N

NABIJACKA - AKU VRTACKA

BOSCH
GAL1230CV
01S1D142A5

Sprava o revizii a kontrole elektrického spotrebica drzaného v ruke v zmysle STN 33 1630:2025

UDRZBA 1SO: >500MQ Skupina C Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpectnej prevadzky

240V, 46W If: 0,144mA Datum revizie: 11.05.25 Revizia: Vyhovuje

Trieda ochrany Il Buduca revizia: 11.11.25 Kontrola: Vyhovuje

Fixny privod 1m, CU 0.5mm? Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara /
Podpis: N

Sprava o revizii a kontrole elektrického spotrebica drzaného v ruke v zmysle STN 33 1630:2025

MIKROSPAJKOVACKA UDRZBA Rpe: 0,251Q Skupina C Zaver: Zariadenie je spdsobilé bezpegnej prevadzky
SORNY ROONG INDUSTRIAL 230V, 110W 1SO: >500MQ Datum revizie: 11.05.25 Revizia: Vyhovuje
SL-916 Trieda ochrany | Ipe: 0,25mA Buddca revizia: 11.11.25 Kontrola: Vyhovuje
0211D0215G1 Fixny privod 1m, CU 0.5mm? Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara ;
Podpis: N
Sprava o revizii a kontrole mechanicky namahaného spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025
PREDLZOVACKA UDRZBA Rpe: 0,7540 Skupina C Zaver: Zariadenie je spdsobilé bezpe&nej prevadzky
230V, 10A ISO: >500MQ Datum revizie: 11.05.25 Revizia: Vyhovuje
Trieda ochrany | Ipe: 0,00mA Buduca revizia: 11.11.25 Kontrola: Vyhovuje
50m, CU 1mm? Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara /
Podpis: -

Sprava o revizii a kontrole elektrického spotrebica drzaného v ruke v zmysle STN 33 1630:2025

UHLOVA BRUSKA UDRZBA 1SO: >500MQ Skupina C Zaver: Zariadenie nie je spdsobilé bezpe&nej prevadzky

HILTI 240V, 2400W If: 0,000mA Datum revizie: 11.05.25 Poznamka: Poskodend izolacia. STN EN 50699:2022 podla ¢l. 5.2

AG230-24D Trieda ochrany Il Buduca revizia: 11.11.25 Revizia: Vyhovuje

0200H0215G1 Fixny privod 2m, CU 1.5mm? Kontrola: Polro¢ne Kontrola: Nevyhovuje G
Vykonal: Ing. Roman Varihara -

Sprava o revizii a kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

KOMPRESOR UDRZBA Rpe: 0,078Q Skupina C Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky

UNI MASTER 400V, 4000W ISO: >500MQ Datum revizie: 11.05.25 Revizia: Vyhovuje

UNM-580-15-90 D Trieda ochrany | Id: 0,00mA Buduca revizia: 11.05.26 Kontrola: Vyhovuje

0000H0225G3 Fixny privod 1m, CU 1.5mm? Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara /
Podpis: -

Sprava o revizii a kontrole elektrického spotrebica drzaného v ruke v zmysle STN 33 1630:2025

TEPLOVZDUSNA PISTOL UDRZBA 1SO: >500MQ Skupina C Zaver: Zariadenie je spdsobilé bezpe&nej prevadzky

MAKITA 230V, 1800W If: 0,000mA Datum revizie: 11.05.25 Revizia: Vyhovuje

HG551V Trieda ochrany Il Buduca revizia: 11.11.25 Kontrola: Vyhovuje

0000HO1H5G2 Fixny privod 2m, CU 1mm? Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara /
Podpis: /ﬁ

Sprava o revizii a kontrole elektrického spotrebica drzaného v ruke v zmysle STN 33 1630:2025

TLAKOVY CISTIC UDRZBA ISO: >500MQ Skupina C Zaver: Zariadenie je spdsobilé bezpe&nej prevadzky

KARCHER 240V, 1900W If: 0,000mA Datum revizie: 11.05.25 Revizia: Vyhovuje

29312 Trieda ochrany Il Buddca revizia: 11.11.25 Kontrola: Vyhovuje

0000HO1H5G1 Fixny privod 1m, CU 1mm? Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara

Podpis:

N
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Interlogic Applications, s. r. 0., Sprava o revizii a kontrole elektrického spotrebi¢a
Znievska 7, 851 05 Bratislava v zmysle STN 33 1630. Priloha ¢.1

PRILOHA ¢&.1

Popis zavad zistenych pri revizii a kontrole elektrickych spotrebiCov:

337271 UDRZBA PoSkodena izolacia. STN EN 50699:2022 podfa €lanku 5.2 Zabezpecte odbornt vymenu napajacieho privodu. UHLOVA BRUSKA
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Sprava o kontrole elektrického spotrebica

v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsSich predpisov, STN 33 1630:2025

Evidenéné ¢islo: 02130-2025

Prevadzkovatel Interlogic Applications, s. r. o.
Stre€nianska 10
851 05 Bratislava

Objekt: Interlogic Applications, s. r. o.
Znievska 7
851 05 Bratislava

Dodavatel Digital Interlogic, s. r. o.

Strednianska 10
851 05 Bratislava

LEHOTY:

Kontrola el. spotrebi€ov bola vykonana dna : 11.5.2025

Skupina elektrickych spotrebicov: Skupina C

Termin nasledujucej kontroly: 11.11.2025

Rozdelovnik:

Prevadzkovatef : 1

Revizny technik : 1

Pocet vyhotoveni : 2

Pocet priloh: 1

Vypracoval: - a

Ing. Roman Vanhara, Strecnianska 10, 851 05 Bratislava -

Cislo opravnenia: 1676/4/2008-EZ-S,0(0U,M)-E2-A //Wv
podpis technika

Vykonal:

Ing. Roman Vanhara, StreCnianska 10, 851 05 Bratislava
C. osved&enia: 1107/4/2008-EZ-E-E2-A, O.A.P. 4.4.2023

Prevzal:

podpis uzivatela
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Sprava o kontrole elektrického spotrebi¢a
v zmysle STN 33 1630.

Revizie a kontroly elektrickych spotrebicov a predizovacich privodov
pocas ich pouzivania podl'a STN 33 1630:2025

Norma plati najma pre:

» elektrické spotrebice pre domacnost’ a podobné Ucely,

» elektrické spotrebice (vratane elektrického ru¢ného naradia) pouzivané v priemysle a pri remeselnej cinnosti
» elektrické spotrebice pouzivané v priestoroch o objektoch verejnych sluzieb

« elektrické spotrebice pouzivané pri administrativnej ¢innosti

» elektrické svietidla s vynimkou tych, ktoré su stucastou pevnych elektrickych instalacii

» elektrické zariadenia informacnej techniky

» elektrické zariadenia spotrebnej elektroniky

* pohyblivé a predlzovacie privody

» elektrické a elektronické laboratdrne pristroje

* napajacie zdroje el. spotrebicov podla tejto normy napajané inym napatim, ako je bezné napétie vratane nabijacich zariadeni akumulatorov
» ostatné elektrické spotrebice podobného charakteru

Tato norma sa nevzt'ahuje na:

» elektrické zariadenia, ktoré su stucastou pevnych elektrickych instalacii, pre ktoré plati sibor STN 33 2000

« zdroje neprerusovaného napajania (UPS)

« fotovoltické striedace a vykonové menice, napr. meni¢e AC/DC

* nabijacie stanice pre elektromobilitu

e stacionarne napajacie zdroje (generatory)

* programovatelné logické automaty (PLC)

¢ vykonové pohony

« elektrické zariadenia a pristroje urcené pre priestory s nebezpecenstvom vybuchu alebo pre banské pouzitie
* Snurové vedenia podl'a STN 33 2000-7-740 urcené na docasny rozvod elektrickej energie na prechodnych pracoviskach
* strojové zariadenia skusané podla STN EN 60204-1

» zdravotnicke elektrické pristroje skiSané podl'a STN EN 62353

Rozdelenie elektrickych spotrebicov podl'a pouzivania
Norma rozdel'uje elektrické spotrebice a predlzovacie privody podla skupiny pouzivania do piatich zakladnych skupin (A az E), ktoré zohl'adriuju
miesto a sposob ich pouzivania. Ciel'om tohto rozdelenia je urcit’ primerané lehoty opakovanych revizii na zaklade rizikovosti prostredia:

e Skupina A - zariadenia, ktoré su poskytované formou prenajmu d’alSiemu prevadzkovatel'ovi alebo pouzivatel'ovi
vyzaduju reviziu vzdy pred prenajmom.
e Skupina B - zariadenia pouzivané vo vonkajSom prostredi
(napr. stavby, pol'nohospodarstvo, remeselné prace) alebo vo vnutornom prostredi s vplyvom vody (AD3 a vysSim);
patria medzi najrizikovejSie a vyzaduju najcastejSie revizie.
e Skupina C - zariadenia pouzivané vo vnutornych priemyselnych, remeselnych a obchodnych priestoroch
(napr. dielne, sklady, kuchynky).
e Skupina D - zariadenia pouzivané vo vnutornych verejne pristupnych priestoroch,
ako su skoly, hotely, zdravotnicke zariadenia (okrem pristrojov podla STN EN 62353), penzidny, domovy socialnych sluzieb.
e Skupina E - zariadenia pouzivané pri administrativnej a kancelarskej cinnosti,

kde st podmienky stabilné a rizika minimalne.

Lehoty revizii elektrickych zariadeni:

Interlogic Applications, s. r. 0.,
Znievska 7, 851 05 Bratislava

Kategéria podfa spésobu pouzivania
Ostatné elektrické
Skupina podla Elektrické ru¢né Pmdlio‘;?:";ﬁ glvody ol ebzporgg:)ilggaci -
oblasti pouzivania | néradie a spotrebige —Yﬁ pr
drzané v ruke mechanictemu prlvody .
namahaniu bez mechanického
namahania
A Vzdy pred prenajatim a pri dlhodobom prenajme v lehotach podfa
prislusnej skupiny podla pouzivania (B, C, D, E)
B 1 X za 6 mesiacov 1 X za 6 mesiacov 1 X za 6 mesiacov

C 1 X za 6 mesiacov 1 X za 6 mesiacov 1 x za 12 mesiacov

D 1 X za 6 mesiacov 1 X za 6 mesiacov 1 X za 12 mesiacov

E 1 X za 12 mesiacov 1 x za 12 mesiacov 1 X za 24 mesiacov

Prevadzkovatel' ma moznost’ stanovit’ kratSie lehoty vykonavania revizii (napr. v pripadevelmi astého pouzivania alebo zvySeného rizika)
Uvedené lehoty revizii si stanovené pre spotrebice triedy ochrany I, II aj III.

Osobitné postavenie prediZzovacieho privodu
V norme ma predlzovaci privod osobitné postavenie, ked’Ze sa nan nevzt'ahuju rovnaké pravidla ako na pohyblivy privod.
Predlzovaci privod je definovany ako samostatné zariadenie vybavené na jednom konci vidlicou a nadruhom konci zasuvkou, uréené

na prediZenie pripojenia spotrebita k napajaciemu zdroju. Norma s nim pocita ako s technickym zariadenim, ktoré podlieha vlastnym pravidlam.
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Interlogic Applications, s. r. 0.,

Znievska 7, 851 05 Bratislava

Karty spotrebicov

Strana7 z 10

QR 337251 Sprava o kontrole elektrického spotrebic¢a v zmysle STN 33 1630:2025

MONITOR RECEPCIA Skupina E Zéver: Zariadenie je spdsobilé bezpecnej prevadzky

DELL 230V, 1,2A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

P2717H Trieda ochrany | Kontrola: Polroéne Vykonal: Ing. Roman Varhara

0BD2D15AE2 Odpojitelny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis: Z
Sprava o kontrole elektrického spotrebic¢a v zmysle STN 33 1630:2025

POCITAC RECEPCIA Skupina E Zaver: Zariadenie je spdsobilé bezpe&nej prevadzky

DELL 240V, 3,2A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

D11S Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara

01S1D142D2 Odpojitelny privod 1m, CU 0.75mm? Podpis: /
Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

KAVOVAR KUCHYNKA Skupina C Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky

KRUPS 240V, 1600W Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

KP100 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara

01S1D142B5 Fixny privod 1m, CU 1mm? Podpis: ; J

Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

ADAPTER - TELEFON RECEPCIA Skupina E Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky

SALCOMP 230V, 0,2A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

SSW Trieda ochrany Il Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara

Podpis: p

Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

MONITOR OFFICE MANAGER Skupina E Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky

DELL 240V, 1A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

SE2216 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara

0151D142C4 Odpojitefny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis: Z
Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

POCITAC OFFICE MANAGER Skupina E Zéver: Zariadenie je sposobilé bezpe¢nej prevadzky

DELL 240V, 3A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

3050 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara

0151D142C2 Odpojitelny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis: /”
Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

TLACIAREN OFFICE MANAGER Skupina E Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky

EPSON 240V, 0,6A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

2190 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara

01S1D142D1 Odpojitelny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis: Z
Sprava o kontrole elektrického spotrebic¢a v zmysle STN 33 1630:2025

LAMPA OFFICE MANAGER Skupina E Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpectnej prevadzky

ARGUS 230V, 20W Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

3020 Trieda ochrany Il Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara ;

01S1D142B9 Fixny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis: /
Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

MONITOR CEO Skupina E Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky

HP 240V, 1,5A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

E241 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara

01S1D142B7 Odpojitelny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis:
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QR 337260 Sprava o kontrole elektrického spotrebic¢a v zmysle STN 33 1630:2025
ADAPTER - NOTEBOOK CEO Skupina E Zéver: Zariadenie je spdsobilé bezpecnej prevadzky
HP 240V, 1,5A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje
PPP012 Trieda ochrany | Kontrola: Polroéne Vykonal: Ing. Roman Varhara ;
01S1D142B3 Odpojitelny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis: Z

Sprava o kontrole elektrického spotrebic¢a v zmysle STN 33 1630:2025

TELEVIiZOR CEO Skupina C Zaver: Zariadenie je spOsobilé bezpecnej prevadzky
SAMSUNG 240V, 120W Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

LE32 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara

01S1D142B2 Odpojitelny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis:

/

Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

RADIO CEO Skupina E Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky
PHILIPS 230V, 5W Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

AJ3225/00 Trieda ochrany Il Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara y
01S1D142A9 Odpojitelny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis: ; Y

Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

PREDLZOVACKA CEO Skupina E Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky
230V, 10A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje
Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara
3m, CU 1mm? Podpis: Y

Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

CHLADNICKA KUCHYNKA Skupina C Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky
WHIRLPOOL 230V, 0,7A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

RE326A Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara y
01S1D142A8 Fixny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis: Y

Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

RYCHLOVARNA KANVICA KUCHYNKA Skupina C Zaver: Zariadenie nie je sposobilé bezpecnej prevadzky
ETA 240V, 2000W Datum: 11.5.2025 Poznamka: Vysoka hodnota Rpe. STN EN 50699 ¢lanok 5.3
6153 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Kontrola: Nevyhovuje p
01S1D142A7 Fixny privod 1m, CU 1mm? Vykonal: Ing. Roman Varihara Z

Podpis: /

Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

MONITOR OFFICE Skupina E Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky
HP 240V, 1,5A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

E241 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara ;
0000WOPH5G1 Odpojitelny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis: X Z

Sprava o kontrole elektrického spotrebic¢a v zmysle STN 33 1630:2025

ADAPTER - NOTEBOOK OFFICE Skupina E Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpectnej prevadzky
HP 240V, 1,7A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje
PPP0O09 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara

000000PH501 Odpojitelny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis:

Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

MONITOR OFFICE Skupina E Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky
HP 240V, 1,5A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje
E241 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara

000000PH502 Odpojitelny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis:
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QR 337278

Sprava o kontrole elektrického spotrebic¢a v zmysle STN 33 1630:2025

ADAPTER - NOTEBOOK OFFICE Skupina E Zéver: Zariadenie je spdsobilé bezpecnej prevadzky

HP 240V, 1,7A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

PPP009 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara

000000PH501 Odpojitelny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis: y Z
Sprava o kontrole elektrického spotrebic¢a v zmysle STN 33 1630:2025

MONITOR OFFICE Skupina E Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpectnej prevadzky

HP 240V, 1,5A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

E241 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara

000000PH542 Odpojitelny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis: /
Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

POCITAC OFFICE Skupina E Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpe&nej prevadzky

HP 240V, 4,5A Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

600 G1 Trieda ochrany | Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varhara

000000D456 Odpojitelny privod 1m, CU 0.75mm? Podpis: ; J
Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

VENTILATOR OFFICE Skupina C Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky

ECG 240V, 50W Datum: 11.5.2025 Kontrola: Vyhovuje

FS40N Trieda ochrany Il Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara

000000D435 Fixny privod 1m, CU 0.5mm? Podpis: p

ADAPTER - SWITCH
TP LINK

2C1

00000053567

Sprava o kontrole elektrického spotrebica v zmysle STN 33 1630:2025

OFFICE
240V, 0,3A

Trieda ochrany Il

Skupina E
Datum: 11.5.2025

Zaver: Zariadenie je sposobilé bezpecnej prevadzky
Kontrola: Vyhovuje
Kontrola: Polro¢ne Vykonal: Ing. Roman Varihara

Podpis:
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Interlogic Applications, s. r. o., Sprava o kontrole elektrického spotrebica
Znievska 7, 851 05 Bratislava v zmysle STN 33 1630. Priloha ¢€.1

PRILOHA ¢&.1

Popis zavad zistenych pri revizii a kontrole elektrickych spotrebicov:

Revizne Cislo Umiestnenie Popis zavady Navrh opatreni Spotrebic

Zavada zistena pri revizii 1.4.2024 nebola odstranena.

Oprava nie je rentabilna. Vyradit'. RYCHLOVARNA KANVICA

337266 KUCHYNKA Vysoka hodnota Rpe. STN EN 50699:2022 podla ¢lanku 5.3
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